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ENERGIMARKNINGSRAPPORT
ENERGIM/RKE 0G FORSLAG TIL ENERGIFORBEDRINGER

Hedetoften 19
6740 Bramming

EKSISTERENDE BYGNINGER

Der eksisterer ikke anbefalede
energibesparelsesforslag for din bygning. Der
kan stadig veere andre tiltag, som kan give
mening, hvis der foretages anden renovering.

\ \ \ Energieffektivisering i bygninger er et omrade
i udvikling, hvorfor det kan give mening, at

L

forblive opdateret p&d omradet, da forslag der

maske ikke er relevante i dag, kan blive bade

. relevante og rentable senere.
4

Du kan lzese mere om energieffektivisering af
bygninger pa Sparenergi.dk.

Bygningens varmeforbrug afhaenger bl.a. af

hvor godt huset er isoleret, hvor meget sol
huset far, din opvarmningsform, dine vaner og
— — o hvor mange i bor i huset.
N N
Al S

Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret pa bygningens karaktertraek. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

DIT ARLIGE BESPARELSESPOTENTIALE* BYGNINGENS PLACERING PA

ENERGIMZARKNINGSSKALAEN
I DAG EFTER RENTABLE DU SPARER

TILTAG ARLIGT
El til opvarmning 3.100 kr. 3.100 kr. 0 kr.
ELtil andet 9.200 kr. 9.200 kr. Okr. ﬂ ﬂ m E E E E H E
Samlet energiudgift 12.300 kr. 12.300 kr. 0 kr.
Samlet CO2-udledning 1,51 ton 1,51 ton 0,00 ton

* Tallene er baseret pa en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMALET MED ENERGIMARKNINGEN.
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6740 Bramming

Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

311929371 1. oktober 2026 - 1. oktober 2036 TP-Design ApS
CVR-nr.: 38738127



FORMALET MED
ENERGIMZRKNINGEN

Energimerkning af bygninger har to format:

Mzarkningen synligger bygningens beregnede
energibehov og er derfor en form for varedeklaration, nar
en bygning selges eller udlejes. P& baggrund af det
beregnede energibehov tildeles boligen en karakter pa
energimarkningsskalaen fra A2020 til G.

DERFOR SKAL DU GENNEMF@RE ENERGIFORBEDRINGER:

VARMERE OVERFLADER
Dit hus bliver bedre til at holde
*’ pa varmen, s& du far mere gavn
O af de dele af huset, der fgr var
— for kolde til at bruge i
| | hverdagen.

BEDRE INDEKLIMA

Nar du energiforbedrer kan det
have en positiv betydning for
indeklimaet.

Det beregnede energibehov er en ret praecis indikator for
bygningens energimaessige kvalitet - i modsaetning til det
faktiske forbrug, som naturligvis er steerkt afhaengigt
bade af vejret og af de vaner, som bygningens brugere
har. Nogle sparer pd varmen, mens andre fyrer for dbne
vinduer eller bruger store maengder varmt vand.

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 2 - BILAG

Rapporten giver et overblik over de energimaessige
forbedringer af boligen, som er rentable at gennemfgre
eller kan veere rentable, hvis de udfgres sammen med
andre renoveringer. Rapporten beskriver hvad
forbedringerne gar ud pa, hvad de koster at gennemfgre,
hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor
besparelse der kan opnas pa el- og varmeregninger ud
fra det beregnede energibehov.

Ip

MINDRE TRAK
Din bolig bliver teettere, s det

ikke leengere traekker fra de
steder, hvor du fgr var generet
af kulde og traek.

OGET KOMFORT

Du f&r nemmere ved at holde
den rette temperatur i boligen,
s& den bliver rarere at veere i.

For at kunne sammenligne bygningers energimasssige
kvalitet, beregnes bygningens beregnede energibehov ud
fra en reekke standardantagelser for vejr,
familiestgrrelse, indendgrstemperatur, adfeerd m.v.
Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det
beregnede energibehov.

FIRE ARSAGER TIL AT HUSETS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA

DET BEREGNEDE ENERGIBEHOV | RAPPORTEN:

INDEND@RSTEMPERATUR
Der antages en konstant

opvarmning af huset til 20°C.
Den faktiske varmeregning kan
afvige, hvis beboerne gnsker en
hgjere eller lavere temperatur.

FAMILIESTORRELSE
Der antages en gennemsnitlig
familiestgrrelse relativt til
husets stgrrelse. Den faktiske
varmeregning kan afvige, hvis
der bo flere eller feerre end
antaget.

Adresse Energimarkningsnummer

Hedetoften 19 311929371
6740 Bramming

VEJRFORHOLD
Der antages gennemshnitlige

vejrforhold. Den faktiske
varmeregning kan afvige, hvis
vinteren er szerlig varm eller
kold.

VARMTVANDSFORBRUG

Der antages et gennemsnitligt
forbrug af varmt vand relativt til
husets stgrrelse. Den faktiske
varmeregning kan afvige, hvis
beboerne bruger mere eller
mindre varmt vand.

Gyldighedsperiode
1. oktober 2026 - 1. oktober 2036

Udarbejdet af
TP-Design ApS
CVR-nr.: 38738127



BAGGRUNDSINFORMATION B R IR N Gy

SIDE 3 - BILAG

BYGNINGSBESKRIVELSE / Hedetoften 19, 6740 Bramming

ADRESSE

Hedetoften 19, 6740 Bramming

BYGNINGENS ANVENDELSE | FOLGE BBR
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (120)

KOMMUNE NR. BFE NR. BYGNINGS NR. BOLIGAREAL | BBR ERHVERVSAREAL | BBR
561 100238785 21 169 m? 0 m2
OPF@RELSESAR OPVARMET BYGNINGSAREAL HERAF TAGETAGE OPVARMET HERAF KALDERETAGE OPVARMET UOPVARMET K/ALDERETAGE
2023 169 m? 0 m? 0 m? 0 m2
AR FOR VAESENTLIG RENOVERING VARMEFORSYNING SUPPLERENDE VARME
Ikke angivet EL, Varmepumpe Ingen
ENERGIMARKE ENERGIM/ARKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG ENERGIMARKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning Andre energibehov
FORSYNINGSFORM VARMEBEHOV | kWh | OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM EL TIL ANDET* kWh
Elektricitet 1.924 1.924 kWh elektricitet EL til bygningsdrift 546
EL til forbrug 5.182

*EL til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen gar til
installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. EL til
forbrug daekker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til
f.eks. hvidevarer, tv mv. EL til forbrug pavirker ikke
energimarkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende
udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Hedetoften 19 311929371 1. oktober 2026 - 1. oktober 2036 TP-Design ApS
6740 Bramming CVR-nr.: 38738127



ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED
BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af
energibesparelserne i denne rapport:

Elektricitet til opvarmning

1,60 kr. pr. kWh

Elektricitet til andet end opvarmning

1,60 kr. pr. kWh

Til beregning af rapportens forbedringsforslag er der
anvendt estimerede priser, der kan variere en del fra
aktuelle tilbudspriser, afhaengig af bade regionale forhold
og valg af leverandgr.

Overslagspriserne i denne beregning indeholder bade
materialepris, timelgn, moms og afgifter.

Eventuelle udgifter til lgbende drift og vedligehold er ikke
indeholdt.

| forhold til energimaerkets gyldighedsperiode, vil
prisgrundlaget for rapportens forbedringsforslag kunne
@ndre sig en del, ar for ar.

| den anledning anbefales det til en hver tid at indhente
dagsaktuelle tilbud fra handvaerkere/leverandgrer, fgr
renoveringsarbejder igangsaettes.

Da det ikke har vaeret muligt at indhente officielle el-priser
i omradet, er der anvendt en gennemsnitspris for el pé 1,6
kr. pr. kwh.

Rapportens elpris er anvendt ud fra en
gennemsnitsvurdering, da energipriserne varierer dagligt
og i forhold til valg af leverandgr.

Aktuelle dagspriser og lign. tilbud kan eksempelvis sgges
via elpris.dk.

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER

Denne rapport indeholder ikke oplysninger om det faktiske
forbrug, da det ikke er blevet gjort tilgaengeligt for
energikonsulenten ved udfgrelsen af energimaerket.

FORBEHOLD FOR PRISER PA INVESTERING |
ENERGIBESPARELSE

Energimaerkets besparelsesforslag er baseret pa
energikonsulentens erfaring og vurdering. Far
energibesparelsesforslagene ivaerksaettes, bgr der altid
indhentes tilbud fra flere leverandgrer, da de angivne
priser alene skal betragtes som vejledende. Desuden bgr
det undersgges om energiforbedringen kraever
myndighedsgodkendelse.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode
1. oktober 2026 - 1. oktober 2036

Hedetoften 19
6740 Bramming

311929371

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 4 - BILAG

FIRMA

Firmanummer: 600512
CVR-nummer: 38738127

TP-Design ApS
Steen Blichers Vej 1B
4700 Naestved

din-arkitekt@hotmail.dk
tlf. 21189010

Ved energikonsulent
Christoffer Buchardt

RAPPORTENS GYLDIGHED
Gyldig fra 1. oktober 2026 til den 1. oktober 2036

KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller gnsker du at klage
over energimarkningen, skal du rette henvendelse til det
certificerede energimaerkningsfirma, der har udarbejdet
maerkningen.

Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal
vaere modtaget hos det certificerede
energimarkningsfirma, senest:

e 1 ar efter energimarkningsrapportens dato, eller

e 1 ar efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt
mellem saelger og kgber, hvis bygningen efter
indberetningen af energimaerkningsrapporten har
faet ny ejer - dog senest 6 ar efter
energimarkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang star i geeldende bekendtggrelse
om energimaerkning af bygninger. Klik ind pa linket og laes
mere om, hvordan du indgiver en klage.

https://ens.dk/analyser-og-statistik/klagevejledning

Det certificerede energimaerkningsfirma behandler klagen
og bgr meddele sin skriftlige afggrelse af klagen inden for
4 uger.

Udarbejdet af
TP-Design ApS
CVR-nr.: 38738127



Arligt abonnement for salg af el bgr undersgges naermere,
da dette varierer meget pa det frie el marked.

For en konkret vurdering af ejendommens
isoleringsmaessige tilstand, skal der udfgres destruktive
indgreb i klimaskaermen.

DESTRUKTIVE UNDERS@GELSER

Der er i forbindelse med bygningsgennemgang ikke givet
tilladelse til at foretage destruktive undersggelser.
Oplysning om isolering beror derfor pa

energikonsulentens skgn, tegningsmateriale og byggeskik.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode
1. oktober 2026 - 1. oktober 2036

Hedetoften 19
6740 Bramming

311929371

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 5 - BILAG

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af
oplysninger om bygningen, herunder offentligggrelse af
energimarkningsrapporten. Du kan laese mere om
reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger pa vores
hjemmeside.

https://ens.dk/analyser-og-statistik/lovgivning-om-
energimaerkning

Udarbejdet af
TP-Design ApS
CVR-nr.: 38738127



ENERGIKONSULENTENS ENERGIMARKNINGSRAPPORT
SUPPLERENDE KOMMENTARER

SIDE 6 - BILAG

Der eringen forslag til rentable energibesparende foranstaltninger i denne beregning.

Energimaerkning af nybyggeri omfatter ikke udpegning af rentable besparelsesforslag, men fokuserer alene pd, om
bygningen overholder byggetilladelsens palydende, i overensstemmelse med krav til byggeri og energi, anfgrt i det for
byggesagen gaeldende bygningsreglement. Bygningen har eksisteret uden feerdigmelding i sa lang tid at energimaerket bliver
lavet som eksisterende byggeri.

Eltil andet, anvist i energimaerkningsrapporten, er en standardiseret beregning, baseret pa bygningens stgrrelse samt en
gennemsnitlig betragtning af energiforbrug til husholdning. Eksempelvis fra ovn, kgleskab, computer osv.

Der er ikke oplyst et varmeforbrug ved besigtigelsen, derfor ej medtaget i rapporten.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN
Det registrerede opvarmede etageareal stemmer overens med oplysningerne i BBR-ejermeddelelsen.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Hedetoften 19 311929371 1. oktober 2026 - 1. oktober 2036 TP-Design ApS
6740 Bramming CVR-nr.: 38738127



GENNEMGANG AF e Us o8 FoRaEorNGER
BOLIGENS ENERGITILSTAND

P3 de fglgende sider kan du se en detaljeret beskrivelse De rentable forslag fremgar med en investeringspris.

af energitilstanden af din bolig, energikonsulentens

forslag til energiforbedringer og tilhgrende Nogle forbedringsforslag kan med fordel overvejes ved

energilgsninger. renoveringer, eller hvis der er bygningsdele, der alligevel
skal udskiftes. Investeringsprisen til forbedringsforslag

Nogle forbedringsforslag er rentable. Det betyder, at du ved renovering, er ikke angivet da investeringen vil

sparer mere pa dit energiforbrug inden for afhaenge af den konkrete renovering, som skal ske i

energiforbedringens levetid, end energiforbedringen forbindelse med besparelsesforslaget.

koster at gennemfgre.

TAG 0OG LOFT

FLADT TAG

STATUS

Tag 450 mm kl. 34 mm
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

YDERVAGGE

HULE YDERVAGGE

STATUS

Ydervaegge 239 mm kl 34
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

VINDUER, OVENLYS 0G D@RE

FACADEVINDUER

STATUS

Vinduer og dgre er monteret med trelags energirude.
U-veerdier, solvarmetransmittans og glasandel er konstateret ud fra fremsendt ordreseddel.

YDERD@RE

STATUS

Vinduer og dgre er monteret med trelags energirude.
U-veerdier, solvarmetransmittans og glasandel er konstateret ud fra fremsendt ordreseddel.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
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ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 8 - BILAG

GULVE

TERRANDAK MED GULVVARME

STATUS

Terraendaek 380 mm C80
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

LINJETAB VED FUNDAMENT

STATUS

Linjetab fundament ydervaegge.

Linjetab fundament med dgre.

VENTILATION

VENTILATION

STATUS

Der er monteret et mekanisk ventilationsanleeg med varmegenvinding. Anleegget ventilerer hele bygningen. Der er
indblaesningsventiler i beboelsesrum og udsugning i bad og kgkken. Bygningen anses for at veere normal taet.

VARMEANLZAG

VARMEANLAG

STATUS

Eltil varmepumpe

SOLVARME

STATUS

Der er ikke stillet forslag til solvarmeanlaeg, da dette, med bygningens eksisterende varmeanleeg og den dertilhgrende
energipris, ikke vil kunne medfgre et fornuftigt og rentabelt forslag.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
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ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 9 - BILAG

VARMEFORDELING

VARMEFORDELING

STATUS

Den primzre opvarmning af ejendommen sker via gulvvarme i opvarmede rum. Til hvert rum er fremfgrt
gulvvarmeslanger placeret i gulv. Rgr er tilsluttet fordelerrgr.

VARMEFORDELINGSPUMPER

STATUS

| varmeanlaegget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type UPM3. Pumpen har en maksimal effekt
pa 52 Watt.

AUTOMATIK

STATUS

Der er monteret automatiske rumfglere i alle opvarmede rum til styring af rumtemperaturen.

VARMT BRUGSVAND

VARMTVANDSR@R

STATUS

Varmetabet fra tilslutningsrgr under 5 meter indregnes med et standard veerdisaet for rgrlaengde og isoleringsniveau
svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udfgres iht. geeldende Handbog for Energikonsulenter.

VARMTVANDSBEHOLDER

STATUS

Varmt brugsvand produceres i 185 | praeisoleret varmtvandsbeholder, fabrikat Vaillant, type uniTOWER.

m
-

SOLCELLER

STATUS

Der eringen solceller pa bygningen.
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IKONFORKLARING

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 10 - BILAG

En bygning bestar af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de
vaesentligste dele pa tveers af konstruktioner og installationer.

R

Tag og loft

Bygningens gverste del af klimaskaermen, f.eks.

et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

Ydervaegge

Bygningens vaegge ud mod det fri eller mod
uopvarmede omrader. Vaeggen kan vare hule,
massive eller lette ydervaegge.

Etageadskillelse og gulv

Bygningens nederste del af klimaskarmen,
f.eks. terraendaek, gulv mod krybekaelder eller
etageadskillelse mod uopvarmet kaelder.

Vinduer/dgre
Bygningens facadevinduer og yderdgre.

Ovenlys
Bygningens ovenlysvinduer.

Ene

Hedetoften 19 31
6740 Bramming

Adresse

Ventilation
Bygningens ventilationsanlaeg og
ventilationskanaler.

Varmt brugsvand

Bygningens komponenter til varmt brugsvand,
bl.a. varmtvandsrgr og varmtvandsbeholder.

Varmeanlaeg
Bygningens varmeanlaeg, f.eks. kedler,
flernvarme, ovne og varmepumper.

Varmefordeling

Bygningens varmefordelingsanlaeg, bl.a.
varmeanlaegget, varmergr og automatik.

10)

Solenergi

Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og
solceller.

rgimarkningsnummer
929371

Gyldighedsperiode

1. oktober 2026 - 1. oktober 2036

El og teknik

Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks.
varmefordelingspumper, varmtvandspumper og
vindmeller.

Udarbejdet af
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ENERGIMARKE

FOR BOLIGEN

Hedetoften 19
6740 Bramming

Energimaerkningen er baseret pa beregnet forbrug

%
e (I» ® Energistyrelsen
°,°

Gyldig fra den 1. oktober 2026 til den 1. oktober 2036
Energimaerkningsnummer: 311929371



